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Diagnostic

1. GENERALITES

1.1 OBJET DE LA MISSION

Elaboration d’un diagnostic sur la fonction restauration :

L’ensemble des remarques stipulées dans le présent document, tient compte des indications formulées
par le responsable du service restauration, rencontré lors de la visite d’état des lieux.

Les diverses indications d'état sont jugées sur les parties visibles des équipements et des locaux
regroupés dans le batiment abritant la fonction restauration.

1.2 TEXTE DE REFERENCE

Hygiéne fonctionnelle et des personnes :
- arrété du 21 décembre 2009 relatif aux régles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant.

Hyglene des denrées alimentaires :
réglement n°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif a I'hygiéne
des denrées alimentaires.
réglement n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des régles
spécifiques d’hygiéne applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
reglement n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 relatif aux
procédures de sécurité des denrées alimentaires.

La cuisine doit répondre & ces impératifs et les utilisateurs devront mettre en place un plan de maitrise
sanitaire (arrété du 8 juin 2006).

Hygiéne du matériel :

Normes

NF U 60 010: aptitude au nettoyage

NF D 40 001: aptitude a la fonction

NF D 74 201: performances techniques des appareils frigorifiques de distributions
Code du travail

R 232-1aR232-1-14

R 232-5a R 232-5-14

R 232-6-1

R 232-8 & 8-1

R 232-9
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Diagnostic

2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

21 IDENTITE
Identité de I’Etablissement : UCP de Fontenay aux Roses
Adresse : 8, Place de Chateau Sainte Barbe
Ville : Fontenay aux Roses
Code Postal : 92260
Recgu par:
Cuisine, mise en service : 2007 prévu pour 1800 repas scolaires / jour

2.2 MODE DE FONCTIONNEMENT

Production des repas puis refroidi pour livraison en liaison froide.

Actuellement 2600 repas / jour.
Ecoles ( 1300 élémentaires et 750 maternelles sur 7 sites ), centres aérées, creches (200), portages a

domiciles(80), adultes(200), traiteurs pour événements de la Mairie.

2.2.1 Date d’Ouverture
La cuisine est ouverte toute I'année
¢ Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

2.2.2 Type de produits utilisés
e Tout produit frais environ 85 %. Bio 50 % environ, viandes labellisées.
s  Produits de 48me et 5¢m¢ gamme.
¢ Surgelés.
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Diagnostic

2.3 EVOLUTION DE LA RESTAURATION
La cuisine actuelle est a sa capacitée maximum (2600 repas jour).

2.4 RESSOURCES HUMAINES
Prévu pour 20 personnes. 17 personnes actuellement.

2.5 DOCUMENTS FOURNIS
¢ Rapport de 2016

’ e Bureau de controle Qualiconsult.
e Plan de l'existant.
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3. PLAN DE L’EXISTANT
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Diagnostic

4. BILAN DES SURFACES (NETS)

DESIGNATION DU LOCAL PRODUCTION RESERVES PERSONNEL CONVIVES
Rez de chaussée
Réception 26,00
Bureau de réception 8,5 X
Local déchets 18,00
Légumerie/Déconditionnement 31,50
Préparation froide 17,00
Chambre froide de jour 6,50
Cuisson conditionnement 79,00
Plonge batterie stockage 38,00
Bureau du chef 7,00
Allotissement produits finis 36,00
Laverie retour 30,00
Expédition 15,50
Sous-sol
Réserve séche 23,00
Cave 3,60
Produits d'entretien 9,00
Chambre froide BOF 15,50
Chambre froide Fruits et Légumes 24,00
Chambre froide viande 13,00
Chambre froide négative 17,00
Wc 6,00 X
Local technique groupes 44,00 X
Circulations X 86,00
1er etage

Vestiaires Hommes 25,00
Vestiaires Femmes, wc visiteurs 31,00
Bureaux salle de réunion, réserve 103,00
Office 11,00
Circulations Rde C 22,00 57,00

Sous total 282,50 287,60 233,00

Total général net 803,10

Des escaliers pour chaque niveau, un escalier extérieur, un ascenseur, un monte plat pour 'office et un monte-charge
accompagné permettent les circulations entre niveaux.
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Diagnostic

6. DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 27138
22-146/XC



Diagnostic

Extérieur :

Le local déchets étant trop petit, les poubelles sont stockées a I'extérieur

Le personnel accéde aux vestiaires via un escalier
par I'extérieur. (Non PMR) Attention aux marches
abimées.

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 28/38
22-146/XC



Diagnostic

Sous-sol :

Local technique :

Le bac a graisse est prévu pour une cuisine de 1900 couverts / jour.

Le local technique regroupe les centrales de
production de froid. Une cour Anglaise
ameéne de l'air (de maniére insuffisante)
Aprés construction, Des condenseurs ont été
installé a lextérieur, afin de diminuer la
temperature du local et améliorer le
fonctionnement. En revanche, en cas de forte
chaleur, il faut laisser la porte du local ouverte
(afin d'éviter les pannes). Prise d'air au rez du
sol.

Les centrales ont 15 ans, vérifier la
conformité des gaz. En effet, la
réglementation des gaz ont changé.

Les prises d'air de la cour anglaise sont remplies de détritus.

Mai 2022 : UCP de Fontenay aux Roses
22-146/XC

29/38



Diagnostic

Réserves :

Plus de place dans la reserve épicerie.

Les réserves n'ont pas la place suffisante pour stocker les consommables. lls sont
entreposés dans le couloir

Reprises peintures
a réaliser.

Sol souple du monte-charge a reprendre.

L'ensemble des huisseries des portes des
chambres froides est a revoir. Prise en glace
de la porte et de I'évaporateur de la négative.
Les chambres froides ne peuvent pas

accueillir une capacité supplémentaires de
repas.

Rez de chaussée :

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 30/38
22-146/XC



Diagnostic

Réception :

Aprés le quai, la réception marchandise reste limitée.

Les transpalettes ne sont pas conformes (rouille)

Déchets

Le local déchets reste trop petit. Bien qu'il soit réfrigéré, il ne
peut accueillir pratiquement aucune poubelle. Il sert de dépbt
pour les cartons et quelques matériel.

La zone est brute, difficile a nettoyer

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 31738
22-146/XC



Diagnostic

Bureau réception :

Reprises cloisons faux plafond a réaliser.

Cuisines :

Toutes les évacuations ont été installé avec des plots bétons. Cela
occasionne des difficultés pour le nettoyage.

Reprises a réaliser a de nombreux endroits au niveau des
panneaux isothermes.

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 32738
22-146/XC



Diagnostic

Revoir les menuiseries extérieures. Les plinthes

Usure de l'ensemble des portes, huisseries des chambres
froides.

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 33/38
22-146/XC



Diagnostic

L’espace pour le lave batteries ainsi que la taille de la hotte sont trop insuffisants.

Les caniveaux
commencent a
s’abimer en
péripherie ou non

adaptée.
Glissance sur la
partie supérieure.

Manque d’espace de stockage dans 'ensembile de la cuisine. Certains
matériel destiné aux offices ne devrait pas étre dans ces zones.

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 34/38
22-146/XC



Diagnostic

Le piano de cuisson est
| hétéroclite et est limite en
capacité de production.

Le plafond filtrant présente de nombreuses fuites. Il est a remplacer

Panneaux avec des traces d'usures et/ou détériorés.

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 35/38
22-146/XC



Diagnostic

Le local retour plonge batterie est trop petit.

Convoyeur du tunnel de lavage Vétuste
Centrer le convoyeur sous sa hotte

1°" étage, bureaux vestiaires :

Reprise de cloisons a réaliser

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 36/38
22-146/XC



Diagnostic

7. RAPPEL DES POINTS IMPORTANTS

Pas de local déchets suffisamment grand. Les poubelles sont & Fextérieur

Pas de sectorisation entre les pré-traitements et la cuisson 2.

Les zones sont trop petites. Le mangue de place oblige a stocker dans des zones de passages, ou non adaptées.
La cuisine est sur 3 niveaux. Les réserves au sous-sol oblige plus de manutention.

Matériel avec une vétusté importante. Le piano de cuisson (gaz et électrique) est formé de matériel héteroclite et non
adapté a la production.

Les thermoscelleuses sont sous dimensionnées. Le plafond filtrant est vétuste et posséde de nombreuses fuites (perte de
charge).

Au moins un des fours mixte a été remplacé depuis 'ouverture du site.

Deux cellules de refroidissement ACFRI, de bonne facture, au moins I'une d'elle a été visiblement remplacée depuis la
création

Cuisine en surcapacité. Probléme de place, et probléme pour le passage a la loi EGALIM ( Obligation de ne plus utiliser
de barquettes plastiques / remplacement par du bio dégradable* ou bacs inoxydable.

*Les barquettes biodégradables sont au stade d’ essais.
Local technique en sous-sol difficile d'accés pour le remplacement des centrales. Mal ventilé.
Cour de livraisons trop petite.

Acceés vestiaire par I'extérieur  I'étage par escalier et terrasse en bois ( quelques marches détériorés, non PMR ). Pas de
sas mais les escaliers donnant sur le déboitage légumerie.

Le monte plats pour I'office de I'étage ne sert pas ou peu

Escaliers intérieurs, non désenfumé.

Attention au revétement plastique de sol de I'étage. Escalier avec nez de marches a revoir, rampes en bois et ou acier.
Moins de 8 m entre la cuisine et le batiment mitoyen ( isolation incendie ).

Le bac a graisse date de la construction, pour une capacité définie au départ. Etat non connu.

La chaufferie est située en toiture ainsi que les moteurs d’extractions des hottes et plafonds. Attention a la bonne tenue
des skydomes en cas de chute.

Compte tenu de la complexité de la toiture. Une vigilance et une maintenance doit étre prévu.( Enfoncements, percement
yeer)

Etanchéité a I'air des portes sectionnelles de réception non tenu.
Infiltrations d’eau, condensation en facade de 'étage, pouvant abimer les bois de la structure de soutien des chassis.

Le traitement architectural des facades du rez de chaussée a I'aide de lames noires verticales rend difficile les opérations
éventuels de maintenance et de nettoyage.

Réalisation de plots bétons pour traiter les évacuations. L’eau stagne et le nettoyage est difficile.

Suite a des gros problémes d’étanchéités, une grande partie du revétement PVC a été remplacé en 2012 par du carrelage
20x20 antidérapant structuré. Ce type de carrelage s'encrasse rapidement.

Isolation thermique sous les locaux réfrigérés, réalisé a postériori.
Attention a la bonne tenu des coupes feux entre les locaux le nécessitant.

Au sous-sol, diversités de cloisons {(magonnés, panneaux, ..)

Mai 2022 UCP de Fontenay aux Roses 37138
22-146/XC



Diagnostic

Rapport initiale des installations électriques Qualiconsult de 2021, Rapport du code du travail 2021 : Blocs de secours a
réparer ou insuffisants, balisage des issues, dispositif de coupure TGBT compresseur, TGBT ventilation contre
surintensités, TGBT prises camions, TGBT non identifiés, Prise cassé, probléme sur onduleur, probléme sur le départ
Hager,

Quelques observations mineures pour les ascenseurs, moyens de secours, Gaz

8. CONCLUSION

Le batiment a vieilli rapidement. Il a subi des réhabilitations afin de le maintenir. L’accés aux poids lourds est difficile.
Attention aux limites de propriétés et aux risque d’incendie ( salle de sport en limite mitoyenne ).

Une bonne partie du matériel sera a remplacer ou est a remplacer. L'ilot de cuisson est hétéroclite et vétuste.

La cuisine a une marche en avant correcte. Elle est cependant sous dimensionnée et sa capacité de production maximum
est atteinte.

) Sans augmenter la capacité de production, la cuisine devrait étre dotée d'un local déchets plus important (20m?). D'une
réserve matériel ( 15 m? ), d'une zone stockage des consommables { 12 m? ). D'une zone stockage des caisses et socles
rouleurs ( 12m? ). Compte tenu de la surface du terrain, cela parait compliqué.

Concernant {e matériel

le piano de cuisson devrait &étre remplacé. Prévoir a minima , 2 sauteuses multifonctions de 80 dm?, 2 marmites
agitatrices 300 litres ou de sauteuses a racleurs. D'un cuiseur de féculents 120 litres et de sa cuve refroidisseuse. D'une
machine de production de glace type nuggets. Le plafond filtrant doit &étre remplacé. La hotte du lave batterie doit &tre
adaptée.

Dans le cadre de la nouvelle loi EGALIM, il faudra ajouter aussi du stockage ( rayonnage ), pour les nouveaux
contenants des repas livrés ( bacs inox par exemple ).

. Un certains nombre d'inox (tables, plonges,...) doit étre changé.

Des caniveaux fait pour le sol souple sont & remplacer.

Une bonne partie des panneaux isothermes, plinthes, huisseries ( chambres froides ), sont a réparer, rénover,
remplacer
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